Nasz znak: RIT.IV.271.4.2018 data: 12.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu.

W dniu 9 marca i 12 marca 2018r. do Zamawiajacego wptynety wnioski o wyjasnienie i doprecyzowanie
odpowiedzi ktérych udzielit zamawiajgcy. Ich tre$¢ publikujemy ponizej:

Cze$¢ 1 z dnia 9 marca

»..Zapytanie nr 1

1. Wnosimy o odstgpienie od wymogu posiadania przez nawierzchnig sportowg jakichkolwiek opinii
miedzynarodowych federacji sportowych (FIVB, FIBA, IHF, EHF).
2. Wnosimy o dopuszczenie wykfadziny PCV gr 7 mm posiadajgcej warstwe uzytkowa gr 2 mm.”

Cze$¢ 2 z dnia 12 marca

-W zwigzku z przystgpieniem naszej firmy do sktadania oferty na instalacje teletechniczne oraz
nagtosnienie prosze o odpowiedzi na nastepujgce pytania:

il Projektant zaktada w projekcie zastosowanie kamer oraz serwerow, Systemu alarmowego ze
wskazaniem konkretnego producenta prosze o szczegotowe wskazanie parametréw technicznych
kluczowych dla Zamawiajgcego. Zaznaczamy, ze Zamawiajgcy nie dotgczyt do ogtoszenia
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, ktéry okresla wymogi Zamawiajgcego dotyczace
przedmiotu zaméwienia. Prosze o dotgczenie stosownej dokumentaciji, tak aby ogtoszenie o
zamowieniu spetniato wymogi formalne stawiane przez UPZP.

2. Prosze o wskazanie jak ma sie zapis punktu 2 opisu technicznego dokumentacji projektowej
czes¢ teletechniczna, w ktorej Projektant przywotuje stosowanie kamer 2 Mpix (1920x1080), a dalej
podaje typ kamery posiadajgcy rozdzielczos¢ 2000x1241, ktora przekracza rozdzielczos¢ powotang w
pierwszych zdaniach projektu.

3. Prosze o zatgczenie poprawnych schematow systemu CCTV, ktére bedg odzwierciedlaty opis
systemu z opisu technicznego. W opisie technicznym jest mowa o kamerach IP — schemat
przedstawia jakis inny system zupetnie nieadekwatny do opisu.

4. Proponujemy rezygnacje z drogiego rozwigzania systemu opartego na serwerach
dedykowanych i oprogramowaniu NVR na rzecz dedykowanych rejestratorow NVR, ktére znaczaco
przewyzszajg parametrami zaproponowane przez Projektanta rozwigzanie.

5. Prosze o odpowiedzi na nastepujgce pytania dotyczgce konkretnych zapiséw z Projektu
teletechniki:

* Wsparcie dla kamer multimegapikselwoych —czy Zamawiajgcy w przysztosci planuje stosowanie
kamer Multimegapikselowych, jezeli tak to do czego?

» Wsparcie dla technologii IR i kamer termowizyjnych — czy Zamawiajgcy planuje stosowanie kamer
termowizyjnych?

» Mozliwo$¢ wspotpracy i integracji z systemami trzecimi np. kontrola dostepu, systemy

alarmowe, systemy p.poz. — prosze o informacje czy Zamawiajacy planuje integracje poprzez systemy
innych dostawcéw integracje systemu CCTV z innymi systemami?

* Elastyczna i rozszerzalna architektura dla szybkiej integracji nowych urzgdzen i technologii
Bezpieczenstwa — prosze o wskazanie z jakimi nowymi urzgdzeniami i technologiami Bezpieczenstwa
Zamawiajgcy ma zamiar integrowac system CCTV?



7. Tryb ,Na zywo i Oglgd”
* Wiele ekranow do podgladu na zywo, co najmniej 12 — prosze o wyjasnienie jak Zamawiajgcy ma
zamiar wykorzysta¢ 12 ekranéw podgladu na zywo

10. Analiza wideo (opcja wykorzystania w petni zintegrowanych modutéw)

* Wsparcie dla analizy na kamerach termowizyjnych i wyposazonych w IR — Zamawiajgcy w
niniejszym projekcie nie planuje stosowania kamer termowizyjnych prosze o wyjasnienie do czego w
systemie NVR taka funkcjonalnos¢?

* Analiza wideo zaszyta, realizowana z poziomu oprogramowania serwerowego — jest to archaiczna
metoda znacznie obcigzajgca serwer NVR obecnhie stosuje sie rozproszong analize obrazu opartg o
analize w procesorze kamery — proponujemy takie rozwigzanie czy Zamawiajacy je akceptuje?

* Interfejs konfiguracji analizy wideo zaszyty bezszwowo w oprogramowaniu klienckim — prosze o
wyjasnienie tego zapisu na czym ma polegac ,bezszwowos$¢”? Dlaczego dla Zamawiajgcego jest to
wymaog konieczny?

11. Odtwarzanie i eksport materiatu wideo

* Mozliwo$¢ dodania tekstu na eksportowanym materiale wideo — jest to funkcjonalnos$¢, ktéra
powoduje ingerencje w zapisany obraz z kamer — a taki nie bedzie mégt by¢ stosowany jako dowéd w
Sadzie proponujemy catkowitg rezygnacje z tego wymogu i wrecz zablokowanie takiej funkcjonalnosci.

14. Interfejs uzytkownika
* Wsparcie dla prac wielomonitorowej i $cian wideo — czy Zamawiajgcy bedzie kiedykolwiek korzystat
z tej funkcjonalnosci na tym obiekcie? Prosze o rezygnacje z wymogu.

Wymagania formalne i odbiory

1. Zastosowanie wszelkich innych urzadzen i oprogramowania niz wskazane jako referencyjne
wymaga pisemnej akceptacji projektanta oraz Inwestora/Uzytkownika. Wymaog jest niezgodny z
Prawem Zamoéwien Publicznych. Brak jest okreslonych parametréw minimalnych dla urzgdzen,
Zamaiajacy nie przedstawit STWIOR dla niniejszego zakresu nie moze wiec zgdaé zatwierdzenia
przez Projektanta. To Zamawiajacy ma obowigzek akceptowania lub nie rozwigzan zamiennych, a
wykonawca odpowiada za dostarczenie rozwigzan odpowiadajgcych wymogom Zamawiajgcego. W
zwigzku z brakiem okreslenia wymogéw minimalnych wnioskujemy o przedtuzenie terminu skiadania
ofert do czasu dostarczenia przez Zamawiajgcego STWIOR dla niniejszego zakresu.

2. Kazdy potencjalny oferent na etapie sktadania oferty zobowigzany jest przedstawi¢ karty
katalogowe oferowanych kamer, oprogramowania, serwerow, stacji operatorskich

potwierdzone za zgodno$¢ przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

producenta na terenie RP.

Zamawiajgcy nie moze zgdac powyzszego — to Zamawiajgcy powinien oceni¢ czy rozwigzanie
zamienne jest poprawne czy tez nie. Jednak Zamawiajgcy nie okresla parametréw minimalnych
urzadzen wiec wnosimy o przedstawienie STWIOR.

3. Dostawca na etapie sktadania oferty zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie RP o spetnieniu wszystkich minimalnych
wymagan okreslonych wyzej dla oferowanych kamer, oprogramowania zarzgdzajgcego oraz stacji
operatorskich oraz serwerow.

Zamawiajgcy nie moze zgadac powyzszego — to Zamawiajgcy powinien oceni¢ czy rozwigzanie
zamienne jest poprawne czy tez nie. Jednak Zamawiajgcy nie okresla parametréw minimalnych
urzadzen wiec wnosimy o przedstawienie STWIOR.

4. Oferent na etapie odbioru systemu zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikat wystawiony przez
producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP potwierdzajagcy posiadanie

aktualnej certyfikacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz serwisu zaoferowanego oprogramowania
zarzgdzajgcego wystawiony na potrzeby niniejszego projektu.

Nie wszyscy dostawcy technologii stosujg system certyfikacji wnosimy o rezygnacje z wymogu —
stawianie takiego zgdania od Wykonawcy znaczgco ogranicza konkurencje.

6. Sie¢ strukturalna — prosze o podanie parametréw rur ostonowych tzw. Sredniej gestosci, ktére
powotuje projektant w opisie technicznym.
7 Prosze o dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej systemu sieci bezprzewodowej z

podaniem parametrow urzgdzen, ich szczegbétowego rozmieszczenia w obiekcie oraz podaniem



analizy propagacji sygnatu sieci bezprzewodowej. Na podstawie dostarczonej dokumentacji nie ma
mozliwosci sporzadzenia prawidtowej wyceny instalacji.

8. Jezeli Projektant wymaga stosowania okablowania kategorii 6 przesytajgcej sygnat o
czestotliwosci 2560 MHz to dlaczego pomiary nalezy wykona¢ tylko dla czestotliwosci 150 MHz?
9. Prosze o wskazanie, jakie sg parametry kluczowe dla systemu SSWIN, uwazamy, ze

zaprojektowany system alarmowy jest nieadekwatny do obiektu, centrala jest przewymiarowana i
naraza Zamawiajgcego na znaczgce koszty zwigzane zaroéwno z realizacjg inwestycji jak i pdzniejszg
eksploatacjg. Sugerujemy zastosowanie rozwigzania dostepnego na rynku Polskim w szerokiej
dystrybucji (producentéw takich jak, Satel, Siemens, Bosch, DSC i innych). Ponadto zaznaczamy, ze
projektant przywotuje parametry maksymalnie rozbudowanej centrali alarmowej, a nie adekwatnej do
systemu alarmowego w projektowanym obiekcie.

10. Prosze o dostarczenie spéjnej dokumentacji projektowej — takiej, w ktérej czesé rysunkowa
odzwierciedla to co jest w opisie — dotyczy to catej dokumentaciji teletechnicznej. Ponadto brak jest
rysunkow i zwigzanych z systemem SAP. Prosze réwniez o przediozenie

14 Prosze o dostarczenie opisu technicznego instalacji nagto$nienia — z rysunkéw nic nie
wynika.
12. Wobec powyzszych pytan, skali niedopracowania projektéw wnosimy o znaczace

przedtuzenia terminu skfadania ofert do czasu dostarczenia przez Zamawiajgcego kompletne;
szczegotowej dokumentaciji teletechnicznej oraz systemu nagto$nienia”
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