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Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu.

Pytanie 1 odpowiedZ na pytanie z dnia 15.03.2018:

,Prosze o wskazanie sposobu podigczenia czujnikow dymu kablem 3x1,5 w wykonaniu
HDGs — wedlug roznych producentéw maksymalna srednica zyty kabla to 1,0 mm. Natomiast
w podstawie czujnika pomiedzy podstawg a czujkg nie ma miejsca aby zmiesci¢ zapas kabla —
jest to technicznie nie wykonalne.”

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyja¢ kabel HDGs 3x1,0mm?2.




